
Powermonitor PM04/3
De PM04 is bedoeld om meerdere in serie geschakelde batterijen (accu's) te controleren. De PM04 is geschikt voor 
24 en 48 Volt systemen. Dit houdt in dat er 2 tot 4 serie geschakelde 12V accu's gemeten kunnen worden.
De PM04 kan alarm geven bij te hoge of te lage spanning of bij onbalans in de serie geschakelde accu's. Tevens 
kunnen accu's geladen door een lader worden gecontroleerd (Lader Sensing), zodat bij uitval van de lader alarm 
wordt gegeven.
De PM04 zal bij een alarm de status van dit alarm vasthouden zodat een monteur het probleem kan vaststellen. 
Nadat het probleem is vastgesteld en vervolgens opgelost kan de PM04 worden gereset.
De PM04 is microprocessor gestuurd en kan op verzoek (niet gratis) van een ander besturings-programma worden 
voorzien.
De PM04 wordt gevoed uit de te meten accu's en behoeft geen externe voeding.
De PM04 heeft meerdere potentiaal vrije alarm-contacten waarmee bijvoorbeeld een GSM melder zou kunnen 
worden geschakeld. 
Instelling
– Zet de dipswitches 1,2 en 3 op ON bij 24V systeem en OFF bij een 48V systeem. Bij een Lader Sensing moet 

dipswitch 4 op OFF.
– Sluit eerst de Minus aan, vervolgens de middenaftakking en pas als allerlaatste de Plus via een zekering van 

1A.
– Voor het inregelen van de PM04 kan men kiezen uit twee mogelijkheden
– Optie 1

– Mogelijkheid 1 is om alleen het totale verschil in accuspanning te meten. In dit geval moet 
Potmeter P1 afgesteld worden op de gewenste maximale spanningsafwijking. De schaal loopt van 0 
tot 3V.

– PAS OP! Als P1 op 0V is ingesteld zal de PM04 geen alarm geven.
– Voorbeeld. Indien 1V verschil is toegestaan, zet P1 dan tussen 0,75 en 1,5.
– Laat P2 op de fabrieksinstelling staan. Deze staat op exacte balansering. Dit houdt in dat de PM04 

er vanuit gaat dat de accu's bij aanvang exact gelijk zijn.
– De LED's min- en plus-side zijn uit.

– Optie 2
– Zet P1 op 0. 
– Regel nu met P2 het verschil in de accu spanning weg. Dit is te zien aan de LED plus- en min-side. 

Bij de juiste afstelling zijn de LED's uit.
– Draai nu P1 op naar de waarde die 

in afwijking mag ontstaan.
– PAS OP! Als P1 op 0V is ingesteld 

zal de PM04 geen alarm geven.
– Hierbij zijn de accu's in de PM04 

gebalanceerd. Dit houdt wel in dat 
de de min-side accu bijvoorbeeld 
12,5V kan staan en accu plus-side 
op 13,5V. Bij aanvang is dit verschil 
van 1V weggeregeld met P2. Als P2 
dus hoger dan 3 danwel lager dan 
-3 staat is er al een 
spanningsverschil van meer dan 1V

De schaal bij P1 loopt van 0-3V. Dit is voor een 
24V systeem. Bij een 48V systeem worden deze 
waardes verdubbeld, dus 0-6V.
De PM04/3 is voorzien van 2 drukschakelaars. De 
eerste (tussen de connectoren) is voor het 
resetten na een alarm. Onder de kap zit de tweede 
schakelaar waarmee het alarm kan worden 
ingesteld over 1 tot 3 relais. Er zijn 4 type alarm:

1. Spanningsverschil in de accu (1 keer zoemer)
2. Spanning te hoog van accu's (2 keer zoemer)
3. Spanning te laag van accu's (3 keer zoemer)
4. Lader alarm (Lader spanning afwezig) (4 keer zoemer)

Voor lader sensing dient deze natuurlijk wel te worden aangesloten (zie afbeelding 1).
Alarm spanning te hoog of te laag is de totale spanning van de string.
Er kan uit 4 programma's worden gekozen. Dit werkt als volgt; druk de PROG schakelaar is en houd hem 
ingedrukt. De rode PLUS SIDE LED gaat nu knipperen. Het aantal knipperingen komt overeen met het te kiezen 
programma. Laat de schakelaar los als het gewenste programma is bereikt. Ter bevestiging herhaalt de PM04 het 
aantal knipperingen. 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt wordt in Prog.1 (standaard) relais K1 gebruikt voor alle alarmeringen. In Prog.4 
zijn de alarmeringen verdeeld over de verschillende relais uitgangen.
Pos. Relais K1 Relais K2 Relais K3

Prog.1 Geeft alle foutmeldingen weer. 
Fout -> relais  = Aan

Geen actie Geen actie

Beginconditie UIT UIT UIT

Prog.2 Geen actie Alleen verschil alarmeringen
Fout -> relais  =uit

Geen actie

Beginconditie AAN AAN UIT

Prog.3 Spanningsverschil
Fout -> relais  = aan

Alle ander foutmeldingen
Fout-> relais  = aan

Geen actie

Beginconditie UIT UIT UIT

Prog.4 Spannings-verschil &  -uitval
Fout -> relais  = aan

Spanning te hoog of te laag
Fout -> relais  = aan

Lader foutmelding
Fout -> relais  = aan

Beginconditie UIT UIT UIT

Technische gegevens
Inganspanning ca. 20-60V
Stroomverbruik 9mA - Alarm OFF  (24V)

3mA - Alarm ON (24V)
LED's 1 Power (geel)

2 Alarm (rood)
Schakelcontact alarm 30V/1A

24V systeem 48V systeem
Instelbereik P1 0-3V 0-6V

P2 +/- 3V +/-6V
Meetbereik 30V max 60V max
String alarm < 21V of > 29V < 42V of > 58V
Onder-alarm 21V 42V
Boven-alarm 29V 58V
Lader Sens alarm < 2V
Alarm vertraging 30 seconden

Temperatuurbereik -10  –  +70 °C
Gewicht ca.85 gr.
Afmetingen 90/100/35 mm  (L/B/H)
Behuizing ABS
Montage 2 st. M3 verzonken

Gebruiksaanwijzing PM04 -3_ 090610_(0770028)

Fig 1: Lader aansl./Charger conn.
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